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ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БEOГPAД
OГPAHAK "Дринско — Лимске хидроелектране" д.о.о Бајина Башта
Улица: Трг Душана Јерковиflа број 1

Број 6.05.6-Е.02.01-394950/ i' 2a/?— 
Бајина Башта, 21.12.2017. године

Ha основу члана 54. и 63. Закона 0 јавним нaбaвкaмa ("Службени гласник РС", број 124/2012,
14/2015 и 68/2015), Комисија за јавну н~aбaвкy број ЈН/2100/0438/2017 — ,,Израда стабилне
инсталације за дојаву пожара у објектима XE Бајина Башта", нa захтев заинтересованог
лицa, даје

OДГOBOP број 2

на питање постављено у веэи Конкурсне документације за ЈН/2100/0438/2017 — ,,Израда
стабилне инсталације за дојаву пожара у објектима XE Бајина Башта".

Пет и више дана пре истека рока предвиТјеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у
писаном облику, поставило питање Наручиоцу, a Наручилац у року од три дана од дана
пријема питања даје следеfiи одговор:

ПИТАЕbЕ:

1. Дa ли је адекватно понудити уместо вишекритеријумских подешених као оптички, оптичке
сензоре и вишекритеријумских подешених као термички, термичке сензоре, пошто
технички одговарају onucy, a и лретлоставка је дa су као тaкви и пројектовани?

ОДГОВОР:

1. Није адекватно понудити уместо вишекритеријумских подешених као оптички, оптичке
сензоре и вишекритеријумских подешених као термички, термичке сензоре. Наиме, од
укупно 4 лланирана резервна сензора увек се може испрограмирати oнaj тип који треба.
Уколико би тo Sunu „фиксни" оптички или термички сензори, број резерве би требао бити
веfги. Из КД се види да је предвиfјен број сензора за набавку веfги од сензора који се
УграђУЈУ•

У Бајиној Бaшти,
21.12.2017. године

Страна 1 од 1

6.05.6-E.02.01.-394950/18-2017


